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表一 建设项目基本情况及验收监测依据
	建设项目名称
	75t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝项目

	建设单位名称
	黑龙江昊华化工有限公司

	建设项目性质
	技改

	建设地点
	黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇红星村

	主要产品名称
	锅炉脱硫脱硝

	设计生产能力
	75t/h循环流化床锅炉尾部采用烟道干法脱硫，脱硝采用SNCR工艺

	实际生产能力
	75t/h循环流化床锅炉尾部采用烟道干法脱硫，脱硝采用SNCR工艺

	建设项目环评时间
	2019年7月
	环评报告审批部门
	

	环评报告审批时间
	
	审批文号
	

	环评报告编制单位
	黑龙江昊华化工有限公司
	开工建设时间
	2019年7月

	调试时间
	2019年11月15日
	验收现场监测时间
	2020年12月

	环保设施设计单位
	浙江天洁环境科技股份有限公司
	环保设施施工单位
	浙江天洁环境科技股份有限公司司

	投资总概算
	215.5万元
	环保投资总概算
	215.5万元
	比例
	100%

	实际总概算
	215.5万元
	环保投资总概算
	215.5万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 9 月 1 日起 施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日起 施行）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起 施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日实施）；

《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行）； 

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（HJ794-2016）；
《关于部分供热及发电锅炉执行大气污染物排放标准有关问题》的复函（环函【2014】179号）；
《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）》（环保厅函[2018]284号，2018.8.23）
锅炉整改文件（齐环监察发【2019】12号）

	验收监测评价标 

准、标号、级别、 

限值
	1.锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1标准限值。
表1-1 锅炉烟气污染物浓度限值   

序号

污染物项目

标准浓度限值

1

烟尘
30 mg/m3
2
二氧化硫
200 mg/m3
3
氮氧化物（NOx）

200 mg/m3
2.厂界 NH3 的浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 中厂界排放浓度二级限值要求：1.5 mg/m3
   


表二 工程建设内容

	工程建设内容：

1、项目概况

黑龙江昊华化工有限公司成立于2008年12月29日，是由中国化工集团公司投资成立的三级子公司，2007年12月29日，黑龙江省环境保护厅分别对哈尔滨工业大学编制完成的《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年离子膜烧碱项目环境影响报告书》（黑环函[2007]432号）和《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程环境影响报告书》（黑环函[2007]431号）进行了批复。2008年9月22日，“30万吨/年离子膜烧碱”项目法人由北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司变更为黑龙江昊华化工有限公司；2009年3月19日，“30万吨/年聚氯乙烯工程”项目法人由北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司变更为黑龙江昊华化工有限公司。由于建设内容发生变更，2012年4月，哈尔滨工业大学完成了《黑龙江昊华化工有限公司30万吨/年离子膜烧碱变更项目环境影响报告》和《黑龙江昊华化工有限公司30万吨/年聚氯乙烯变更项目环境影响报告》。2012年8月9日，黑龙江省环境保护厅以黑环建便[2012]44号文和黑环建便[2012]45号文对两个变更报告进行了批复。2013年8月21日，黑龙江省环境保护厅对“30万吨/年离子膜烧碱项目”和“30万吨/年聚氯乙烯工程”进行了验收，并下发了验收批复（黑环验[2013]125号文和黑环验[2013]126号文）（详见附件1）。
2013年6月8日，黑龙江昊华化工有限公司获得了齐齐哈尔市环保局关于《35吨蒸汽锅炉改造项目》的批复（齐环建审[2013]23号），并于2014年7月取得环保验收手续（齐环监验表[2014]第08号）（详见附件2）。

2017年4月，黑龙江昊华化工有限公司委托齐齐哈尔齐大环境保护监测有限公司编制完成《昊华化工有限公司双氧水项目环境影响报告书》，2017年5月25日，获得齐齐哈尔市环境保护局批复（齐环函[2017]58号），于2017年7月停产至今。

75t/h循环流化床锅炉属于《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程环境影响报告书》（黑环函[2007]431号）批复的公用工程，根据项目需要，工程只建设一台75t/h循环流化床锅炉，并与“30万吨/年聚氯乙烯工程”一起完成了验收（黑环验[2013]125号）。（详见附件3）
2019年6月，齐齐哈尔市环境监察支队下发整改通知（齐环监察发【2019】12号），要求黑龙江昊华化工有限公司按照《关于部分供热及发电锅炉执行大气污染物排放标准有关问题》的复函（环函【2014】179号）内容控制锅炉大气污染物排放浓度，使处理后的锅炉烟气中烟尘浓度≤ 30 mg/m3，二氧化硫浓度≤ 200 mg/m3，氮氧化物浓度≤ 200 g/m3。

按照国务院《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目建成后应进行项目竣工环境保护验收。因此 2020 年 12 月黑龙江昊华化工有限公司组织对该项目进行验收，编制了《75t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测报告表》。

建设规模

工程基本情况

项目在黑龙江昊华化工有限公司原有锅炉房内进行技改，不新增占地，项目实际总投资为 215.5 万元，全部为环保投资，主要建设（技改）内容为锅炉房脱硫改造和新建脱硝工程。

①脱硫改造

根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中推荐的烟气循环流化床法，以生石灰粉为吸收剂直接喷入炉内，在高温下煅烧时，脱硫剂煅烧后形成多孔的氧化钙颗粒，它和烟气中的SO2反应生成硫酸钙后达到脱硫目的，此法适合于300MW级及以下燃煤锅炉的SO2污染治理，对于SO2浓度在3000mg/m3以下的中低硫煤，SO2排放浓度可满足100mg/m3要求。参考此方法本项目在循环流化床锅炉采用炉内喷钙的基础上新增二次脱硫工艺，采用碳酸氢钠干法脱硫技术，NaHCO 3 经研磨后通过送粉风机喷入反应器，与高温烟气混合，在高温下 NaHCO 3 分解为 Na 2 CO 3 、CO 2 和H 2 O，利用罗茨风机通入等量空气，与Na 2 CO 3及酸性气体反应将SO2去除，去除效率可达65%-71%，反应后的废钠盐通过专用布袋除尘器收尘后经排气筒达标排放。

②新建脱硝工程

本次新建脱硝工程为选择性非催化还原法（SNCR） 脱硝工艺，还原剂为20%氨水溶液。该方法是把含有 NHx 基的还原剂喷入炉膛温度为850℃～1100℃的区域后，迅速热分解成 NH3 和其他副产物，随后 NH3 与烟气中的 NOx 进行反应而生成 N2。

氨水还原 NOx 的主要反应为：

4NH3 + 4NO +O2  →4N2 + 6H2O

4NH3 + 2NO+ 2O2 →3N2 +6H2O

8NH3 + 6NO2 →7N2 +12H2O

SNCR 脱硝技术的脱硝效率可达 45%~55%，NH3/NOx 在 0.8～2.5 之间。

项目新增设备

脱硫项目新增设备见表2.2-1，脱硝项目新增设备见表2.2-2。

表2.2-1  脱硫项目新增主要设备一览表
序号
设备名称
台数
1

粉碎机主机
1
2

旋风收集器
1
3

喂料机
1
4
仓顶收集器
1
5
引风机

1
6
消音器

1
7
链接管道

1
8
控制柜

1
9
成品仓

1
10
原料仓

1
11
电动卸料器

1
12
布袋收集器

1
表2.2-2  脱硝项目新增主要设备一览表
序号
设备名称
台数
1
氨水储罐
1
2
卸氨泵
2
3
紧急喷淋洗眼器
1
4
氨水溶液输送泵
2
5
静态混合器
1
6
稀释水箱
1
7
稀释水泵
2
8
SNCR喷枪
4
9
金属软管
12
10
潜水泵
1
11
阀门
1
12
管道
1
13
保温油漆
1
14
钢结构
1
15
氨区照明箱
1
3、原辅材料及能源消耗

项目原辅材料见表2.3-1。

表2.3-1  工程原辅材料消耗一览表

序号
名称
年消耗量
运输方式
来源
1
20%浓度氨水
55万t
汽运
外购
2
碳酸氢钠
32万t
汽运
外购
4、环保投资

本项目总投资215.5万元，投资金额详见表2.4-1。

表2.4-1 环保治理措施及投资估算一览表

项目

建设规模
投资（万元）

脱硝设施改造

SNCR 脱硝的设计、设备及施工

76
脱硫设施改造

干式脱硫的设计、材料及施工

139.5
合计

215.5
5、项目地理位置及平面布置图

[image: image1.jpg]


项目所在地坐标为E 123.9011°，N 47.1508°，具体位置见图2.5-1，平面布置图见图2.5-2。

、】

‘、‘’’

图2.5-1  项目所在位置图（1）
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图2.5-1  项目所在位置图（2）
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图2.5-2  平面布置图

	主要工艺流程及产物环节
将NaHCO 3磨碎至800目左右，烟气温度在180℃-220℃时，NaHCO 3 大量分解，生成的比表面积较大的Na 2 CO 3，即形成表面微孔结构，犹如爆米花被爆开状，利用罗茨风机通入等量空气，反应器内酸性气体与Na 2 CO 3接触发生吸附化学反应，将 SO 2 及其他酸性气体净化。

主反应：

2NaHCO3 (s)= Na2CO3(s)+H2O(g)+CO2(g)

SO2(g)+Na2CO3(s)+1/2O2=Na2SO4(s)+CO2(g)

副反应：
SO3(g)+Na2CO3(s) = Na2SO4(s)+CO2(g)

粉料药剂通过尾部烟道喷入，通过悬浮流化使脱硫剂与烟气充分均匀混合并与SO2反应，在烟道和除尘器中完成70%的脱硫反应，其中颗粒较小的部分继续上升吸附在布袋上并完成剩余脱硫反应，利用布袋的反吹功能使粉料反复下降、上升，提高反应效率。料斗中一直是未反应粉料和反应后粉料的混合，由于反应后粉料的比重大，经过反吹和烟气吹浮使其沉于料斗底部，通过排灰装置排出，完成脱硫全过程，本工艺技术方法无脱硫废水、固废产生。
用氨水作为还原剂的SNCR技术原理是将稀释后的氨水溶液喷入炉内与NOx进行选择性反应，不使用催化剂，在炉膛温度为750～850℃的区域内，NH3与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2和水。SNCR系统烟气脱硝过程由下面四个基本过程完成：①还原剂接收和储存，②还原剂的计量输出、与水混合稀释，③在锅炉合适位置喷入稀释后的还原剂，④还原剂与烟气混合进行脱硝反应。

氨水槽车将氨水送至厂区内氨水储罐后，由氨水加注泵打入氨水储罐内以供后续SNCR脱硝使用。需要SNCR脱硝时，使用氨水溶液输送泵将储罐中的氨水溶液抽出，并在静态混合器中和工艺水混合稀释成5%~10%的氨水稀溶液，然后再输送到炉前SNCR喷枪处。氨水溶液通过喷枪雾化后，喷入炉膛合适的位置（温度窗口），与烟气中的氮氧化物发生氧化还原反应，生成氮气和水，从而达到脱硝目的。工艺流程图见图2.6-2。
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图2.6-2  脱硝工艺流程图

项目改造后废气处理工艺流程见下图：
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表三 主要污染源、污染物处理和排放
	主要污染源、污染物处理和排放
废气

（1）有组织排放废气：技改项目运行过程中产生的废气为锅炉燃烧产生的烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物。

（2）无组织排放废气：本项目的无组织排放废气是氨逃逸，其引起氨逃逸的原因有两种，一是由于喷入点烟气温度低影响了氨与 NOx 的反应；另一种可能是喷入的还原剂过量或还原剂分布不均匀。氨逃逸解决办法与措施：气速控制，反应段气速控制在 3m/s 以下；控制氨的用量和浓度，在保证除去效率的情况下降低氨的用量和浓度，同时对加入氨要多选加入点，并控制氨的加入量。本次设计设置了氨泄漏监测仪，监控氨气泄漏情况，如果氨意外泄漏进入大气，氨泄漏检测器自动开启水喷淋系统。

2、废水

项目无新增员工，因此无新增废水。

3、噪声

技改项目噪声源为污染治理设施水泵、风机等设备。

4、固废

本项目为技改项目，不新增劳动定员，不新增生活垃圾；燃煤种类及燃煤量不发生变化，产生的灰渣量不变。

项目在施工期间产生的水、气、声、固体废物等方面的影响随着项目完成，影响逐渐减弱至消失。




表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 

项目脱硝登记表见图4-1，脱硫登记表见图4-2。
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图4-1  脱硝登记表
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图4-2  脱硫登记表

项目建设与登记表中内容一致，不存在变更。



表五 验收监测质量保证及质量控制
	验收监测质量保证及质量控制：
（1）现场工况：根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，验收监测应记录项目实际运行工况。

（2）所有监测人员持证上岗，严格按照单位质量管理体系文件中的规定开展工作。

（3）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内，分析方法均为计量认证有效方法。

（4）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

废气监测严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气 污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。其中监测前按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准。




表六 验收监测内容 
	验收监测内容：

1、废气监测内容

本项目无组织废气监测内容见表 6.1-1，有组织废气监测内容见表 6.1-2，厂界无组织监测点位示意图见图6-1。

表 6.1-1
无组织废气监测内容

监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

无组织废气

4 个监控点（上风向 1 个点、下风向 3 个点）

NH3
连续 2 天，每天 3 次

表 6.1-2
有组织废气监测内容

污染源

监测点位

监测因子

频次

锅炉

烟气进口、出口

烟尘、SO2、NOx

每天监测 3 次，连续 2天
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图6-1  厂界无组织监测点位示意图
2、监测方法

本项目废气监测方法见表 6.1-3。

表6.1-3
废气监测分析方法

检测项目

检测方法

仪器型号/名称/编号

颗粒物
《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） 及修改单

FA2004N电子分析天平LQ-05

ZR3260D自动烟尘烟气测试仪LQ-28
二氧化硫

《固定污染源废气中二氧化硫的测定 定电位电解法》（ HJ 57-2017）

ZR3260D自动烟尘烟气测试仪LQ-28

氮氧化物

《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》（ HJ693-2014）

ZR3260D自动烟尘烟气测试仪LQ-28

氨

《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器LQ-58



表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果
	验收监测期间生产工况记录：
本次监测时间为 2020 年 12 月 1 日至 12 月 2 日，验收监测期间工况稳定、各项生产设施运行正常。煤质分析报告见附件4，工况证明见附件5。
验收监测期间营运工况统计表

类别

设计量

监测日期

监测期间实际量

营运负荷（%）

锅炉

75t/h

2020年12月1日

59 t/h

79 %

2020年12月2日

62 t/h

83 %



	验收监测结果：
1、有组织废气监测结果
依据齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司出具的报告可知：2020年12 月1日～2日，锅炉烟气有组织监测结果见表7-1。

表7-1  锅炉烟气有组织监测结果
监测点位

监测项目

第一天第一次

第一天第二次

第一天第三次

第二天第一次

第二天第二次

第一天第三次

标准

限值

烟气进口

二氧化硫

实测（mg/m3）

363

353

356

362

357

358

-

折算（mg/m3）

430

443

428

423

408

418

-

排放量（kg/h）

34.77

33.87

34.15

37.58

36.99

37.15

-

氮氧化物

实测（mg/m3）

205

205

200

209

205

208

-

折算（mg/m3）

244

257

239

243

234

243

-

排放量（kg/h）

19.68

19.65

19.12

21.63

21.24

21.55

-

烟尘

实测（mg/m3）

11104

9564

9269

9695

10558

12369

-

折算（mg/m3）

11640

10622

9957

10299

11354

13614

-

排放量（kg/h）

1083.59

966.42

909.05

866.2

988.02

1160.22

-

烟气出口

二氧化硫

实测（mg/m3）

107

103

110

124

112

107

200

折算（mg/m3）

128

139

134

151

134

131

-

排放量（kg/h）

10.26

10.95

10.53

12.85

11.61

11.11

-

去除效率（%）

70.5 

70.8 

69.1 

65.7 

68.6 

70.1 

-

氮氧化物

实测（mg/m3）

118

127

128

111

119

118

200

折算（mg/m3）

141

155

156

135

143

143

-

排放量（kg/h）

11.33

12.17

12.27

11.48

12.37

12.19

-

去除效率（%）

51.6 

50.6 

46.4 

54.3 

49.1 

51.4 

-

烟尘

实测（mg/m3）

11

10

9

9

10

12

30

折算（mg/m3）

13

12

11

11

12

14

-

排放量（kg/h）

1.18

1.08

0.98

0.93

1.04

1.16

-

去除效率（%）

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

-

分析与评价：
在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。由以上数据得出，验收监测期间，二氧化硫烟气进口最大排放浓度为443 mg/m3，烟气出口最大排放浓度为151 mg/m3，最大去除效率为70.8%；氮氧化物烟气进口最大排放浓度为257 mg/m3，烟气出口最大排放浓度为156 mg/m3，最大去除效率为54.3%；烟尘烟气进口最大排放浓度为13614 mg/m3，烟气出口最大排放浓度为14 mg/m3，最大去除效率为99%。能够达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1中标准限值。

2、无组织排放废气监测结果
依据齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司出具的报告可知：2020年12 月1日～2日，项目厂界无组织监测结果见表7-2。

 表7-2  厂界氨气体排放监测结果
监测

项目

监测点位

时间

第一次

第二次

第三次

第四次

标准限值

达标

情况

氨

mg/m3
上风向监测点1

2020.12.1

ND
ND

ND

ND

1.5

达标

下风向监测点2

ND
ND
ND
ND
下风向监测点3

ND
ND
ND
ND
下风向监测点4

ND
ND
ND
ND
氨

mg/m3
上风向监测点1

2020.12.2

ND
ND
ND
ND
1.5

达标

下风向监测点2

ND
ND
ND
ND
下风向监测点3

ND
ND
ND
ND
下风向监测点4

ND
ND
ND
ND
分析与评价：
在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。由以上数据得出，验收监测期间，厂界氨排放浓度均未检出。能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 中厂界排放浓度二级限值要求。

3、污染物排放总量核算

根据监测数据可知，烟尘排放浓度为12.17 mg/m3，排放量为1.06 kg/h；SO2排放浓度为136.17 mg/m3，排放量为11.22 kg/h；NOx排放浓度为145.5mg/m3，排放量为11.97 kg/h。年运行小时数为5040h，所以烟尘排放量为5.34t/a，SO2排放量为56.55t/a，NOx排放量为60.33 t/a。




表八 验收监测结论
	验收监测结论：

1、项目概况
项目在黑龙江昊华化工有限公司原有锅炉房内进行技改，不新增占地，项目实际总投资为 215.5 万元，全部为环保投资，主要建设（技改）内容为锅炉房脱硫改造和新建脱硝工程。

项目已按照登记表要求落实了有关污染控制措施。

2、验收监测结果
①有组织排放废气监测结果
验收监测期间，二氧化硫烟气进口最大排放浓度为443 mg/m3，烟气出口最大排放浓度为151 mg/m3，最大去除效率为70.8%；氮氧化物烟气进口最大排放浓度为257 mg/m3，烟气出口最大排放浓度为156 mg/m3，最大去除效率为54.3%；烟尘烟气进口最大排放浓度为13614 mg/m3，烟气出口最大排放浓度为14 mg/m3，最大去除效率为99%。能够达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1中标准限值。

②无组织排放废气监测结果
验收监测期间，厂界氨排放浓度均未检出。能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 中厂界排放浓度二级限值要求。

3、污染物排放总量核算

根据监测数据计算可知，烟尘排放量为5.34 t/a，SO2排放量为56.55 t/a，NOx排放量为60.33 t/a。

4、综合结论

黑龙江昊华化工有限公司按照登记表内容建设了本项目，落实了有关污染控制措施。按照国家关于建设项目竣工环境保护验收有关规定，项目具备了竣工环境保护验收条件，建议该项目通过建设项目竣工环境保护验收。




	建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

	填表单位（盖章）：
	
	
	
	填表人（签字）：
	
	
	项目经办人（签字）：
	
	

	建设项目
	项目名称
	75t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝项目
	项目代码
	
	建设地点
	黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇红星村

	
	行业类别（分类管理名录）
	
	建设性质
	新建 □改扩建 ☑技术改造√
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	
	实际生产能力
	
	环评单位
	

	
	环评文件审批机关
	
	审批文号
	
	环评文件类型
	登记表

	
	开工日期
	2019年7月
	竣工日期
	2020年8月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	黑龙江昊华化工有限公司
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	215.5
	环保投资总概算（万元）
	215.5
	所占比例（%）
	

	
	实际总投资（万元）
	215.5
	环保投资总概算（万元）
	215.5
	所占比例（%）
	

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理

（万元）
	215.5
	噪声治理 

（万元）
	
	固体废物治理（万元）
	
	绿化及生态

（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时间
	

	运营单位
	黑龙江昊华化工有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	136.17
	200
	56.55
	
	56.55
	
	
	56.55
	
	
	

	
	烟尘
	
	12.17
	30
	5.34
	
	5.34
	
	
	5.34
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	145.5
	200
	60.33
	
	60.33
	
	
	60.33
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
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附件1 “双三十”验收批复

[image: image22.jpg]&9

(—) KA

ﬁk%ﬂaﬁﬁm&ﬁﬁawMMMmy#zm.%m@é
%ﬁé«k%ﬁ%%%é#ﬁﬁ&»umwwmw%)%z#w
et 2

F 41 2 B HCI F A HEHORE A 0.046mg/m’ . Cla J R H
%&%Qmmwm,ﬂﬁé«kﬁﬁ%%%%ﬁﬁﬁ&»
(GB16297-1996 ) F 2 v .40 4 4 7 Y 4 v B IR AEL.

(=) EX

E@ﬁﬁ*k&%&upuﬁﬁmn&nzm;ﬁﬁﬁ\%
Bk, HEA R, RETH LA RMHBHFED
(GB15581-95) #%& 5 —RHrk.

(Z) T R%F

F#EM%?%N@%&&&MMAL&m%ﬁﬁmﬁﬁ
44.1-49.0dB (A) %7, ¥ikB (T kA RIFHRF HBAT
%y (GB12348-2008) % 3 A7k RMEE K.

(W) FREE

. TEFEHEEENLSBHT T ZELERGEHA.

a. ATERIFER, 75 R H AT 2V 55 R B AR R
K.

3. AE HE TR R IR R A TR,

4. AT E T A By 5E % & F| 1000m.




[image: image23.jpg]W, TAEEETHRRP RN IRERMEHER, R,
e T Ao 2 AT BRI T AR MR AP B, ERIT R
EARHH, HERIFRRPREAN FERIRALFFR
FRITHK.

B, IRHFE R MEF LT THE:

(—) MmBAFETRRARPEE; RRPERPEER
HAE AT RIT R AR AT

(Z) WBFEAGGREREY TE, RIEEHEST. %
EHFELFFALTE, ARARHBRREREET. BEME
%, BERFTRERKAL.

(Z) B R E M E L, ATHAT R B 2 K ) L.

A RTERFFBRTHRRERY B K LT REZE W0 F
BEE. RASEERAMEXHZER 20 HARFHAKK
HERE TR REREFFERTRERY R ELHR
WE.

Pk FHRARTHRIEFA.
ERILARFERPTHAZE 20134 8 A 21 HH X

— -




[image: image24.jpg]RULERRRET

EIR% (2013) 126 5

KT RELREULTHRAT 30 Jywi/F
RE L4 TR THS RS KEOR I R

BEILREMTIARAE:

HRAE REN (BATREATAHRAST 30 AH/ERAT
W ERTHFBRPRKEE). BEAITAFRE UM P03 (B
IR TAHRAG 30 AH/FRAHE TRERTE L TH
FRP B AR E R B X B RE, KT T 2013 4 6
H 14 BHxHZIR#TTRIFRRPHRIAGHRE. 25K,
AHEEZENLT:

—. TEEAHER

ZHE R R, REMLTEALEFFSRT R R R R
W4, HAFFZRATHE 30 A0, R Tk 3000 b4 = & k3t
ARITR. WERE. RIETRSE, B L4% 102308 & 7T,
HAPFRRZERE 15712 At, & TBREREN 15.7%. FEF
2009 4F 9 F 16 B FF THR, 20124 5 A 10 B/ ANKAEF.

= BBEPHER

B AT T IR H ) B Ao = R o TR .

(—) FALRB AAANLESLT, LBEILEKEN
1206 m’h, RFRGEFARBERERNE T, LERAH





[image: image25.jpg]550m’/h; BRI K ALTEE T, ALIEEE S A 200 mih; WA B R
AEET (HHCRAT), LMk AH S0 m/h; KMEALESE
5. AFEEE A A 180 m¥h; BRSO AT BT (MM F AN,
LR % 220 m¥h; RAZEE RS REALEET (ZH
SEAERAE, EAERERETHNE) LEEAH 6mh.
F % T 4000m’ F A FHOb.

(=) LERBEENFEARERE S, RAGSKRAE, &
M A% 30m HHABMK BAEMEE, £H N KRS
B, ARG SRABHTER, LEEHESSH 30m
HAMHG ACHEERARBEEERRRMBAEA LS
HiERREeF e TELRA, BH VCM R CH, BE# BB A,
R 6t F8 A R Al i 30m B A M ARG RELHER
FREAGF AR, RA-REABRLBRE, BRRALHE
Wi RAZAZEARSHAANARE, HEARAHAHT
B HENSAE; T5Uh 06 IR AL AR B A bR R 2R T IR R B
WS ABRARE, WPEART 100m BEEHK HRT S3AT
BEAKRCHRELE, SSMAHFAKRVCM RERE.

(Z)HAKRFRE, HOERHAR, RERMBOAE,
T R AL A R A 5T R

(W) b7 B A AR BIAR; A& AR T R E
% — AL, VCMPSA B MR o B A = REWG —R 2k
SEARL TR TR A, BBMRREERE. &
R EBERRA REBE RS T ERATE, SRR AR
e





[image: image26.jpg]=, BREMER

S 5T 4 SROE M L 3 AR 9 FRBEAR P e B AR
&9

(—) EA

4.2% PSA E KRAHAHALHHEHREESE
0.723-1.685mg/m’ [l . 4 7 4 & o B HOKBLAE 2 0.17-0.3 Img/m’
Z @, URELEBHFE CAARTFTEMGEEHBEREFED
(GB16297-1996) % 2 ¥ t = A

S0P W 0 A 2 HOKE 7 28.9-34.8mg/m’ Z ] ( FHBR LK
£ 4 99.8%). SO, H AR E 185-207mg/m’ . [ (¥ BLHL K
£ 53.7%), NO, HHREE 362-363mg/m’ 2 8. MR {EHHF
& (4P KT R BORED (GB13271-2001) SRR IR

W 49 i A HEHORE H 0.515mg/m’ 3 9 b 4 g K HE BOR
B % 1 2mgm’. A RAMAORE A 0.199mg/m’, HHFE (X
K 55 0 4 A HEHOR D (GB16297-1996) & 2 o 4 4 HE R
3 W B IRARL.

(=) EX

AR R EAAEEE O ERAERAEHMEA
16mgL, Z&BHKE 94.0%; FEHARAHE #EH 0.05mgL, &
T FE 99.0%.

B AT p ¥ FEARE 248 ml, AEHE
52.9%: EMEA 0.05mg/L, ATEHE 47.6%; 4 7% 0.283mg/L,
A FBHE 29.6%.





[image: image27.jpg]—

A REAATE S 0¥ T RE 9.87Tmy/L, REER 87.7%;
BRAAE.

AR EEAKLEE AT 18 mg/L, LEKE 99.9%;
ALY 1.29 mg/L, AEHEE 95.2%.

UERBEREHEALHERFTEFRAY, T

BoHAALE S E ORAHRAEHEA 0.012myL, &
ERR 67.7%; LFEARRAHHMES 162mgL, AEEE
45.9%; 5B A RRRAE HEN 40mg/L, LBEE 70.1%;
BB RAEHHMEA 0360myL, LEHKE 354%; &iFHAL
W, ML (. RAZKH I L AT R HAFE)
(GB15581-95) # & 6 — RirH.

(Z) T 7%F

R[] A MM 52.5-59.6dB (A ), T [E"% 7 WA {E A
44.1-49.0dB (A) Z i, #HiEF] (Tl ) FERGERF HHAR
#) (GB12348-2008) # 3 EAFERMEEK.

(1) FHEE

1. IR AHBEERENLH#TT ZHELEREEFA.

2. RIBRRFE, FRMHREAERFTRIHEAEL
EA.

3. ANEBE T AR AR R A K.

4. AW H A4 8B % % E| 1000m.

W. % TEEL T HFFYRIFNRERMAHER, ERT.
T AT BRI T M AR P, £ ET R
AR, AR IHRERPREANE, FERTRBIFHFR

e





[image: image28.jpg]Pk THK.

. TREFERHE LT IE:

(—) mBAeFETRFRRPEE ARTERPEER
Hi A S8 2 AT R T R A R AR HEA

(=) WEFEL 4GB EREP T, KRIEEN¥ET. %
ERETFBREHE, ARARYBREAEET. ERMH
%, BEFHTRERKAE.

(=) iR e % 8, A JLHLAT AT B S K L

Xx. REERFFEATHRARS R AL TREE MR
BUE, AT EASEMEXAZER 20 BARFHRABK
AR A A WO R & E RS R T IRR PR IR
.

Hit: FHFORTHRERPA.
EREIEHRRRPTALE 201348 A 21 HE X

— 8 =




[image: image29.jpg]FARR R

FEpgeR (20191 12 &

RIT R THRA A :

NI AR IR 7] 75 MR 7E A& IO X AR
FERME, RS AR MR R
I PEH R BB AT RS R O A K IR B AL
PR (FARR (20141 179 5) $AT. ZERARA &) H 5 57 18]
HEATHEN, AEASEIUB I 8 F 2 )5 5 e HE TS0 BIhAT

T S R
201946 13 28




附件2 35t锅炉验收情况
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附件3 整改通知
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附件4 煤质分析报告

附件5 工况证明

附件6 照片
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脱硝设施
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